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PROJEKT BUDOWLANY
budowy przydomowej oczyszczalni Sciekéw

1.DANEOGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa z Zamawiajgcym.

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

» Podstawy wymiarowania, budowy i eksploatacji matych 0Czyszczalni $ciekdw z ae-
robowym biologicznym stopniem OCzyszczania o wielkosci od 50 do 500 oblicze-
niowe] liczby mieszkancow. Wytyczna ATV-A 122p.

* Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. W sprawie warun-
KOw, jakie nalezy spetni¢ Przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014
poz. 1800 z pozniejszymi Zmianami).

* Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz, U. 2 2013, poz.
1409 z 2014r. 2z pozniejszymi Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny Odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.Nr75, poz. 690, z pozniejszymi Zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 70 poz. 8).

* Dokumentacja geologiczno-iniymerska, zakres zgodny z Ustawg z dnia 9
Czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163 poz. 981 7 2011r.)

* Wizja lokalna w terenie

o Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy i akty prawne.

1.2. Przedmiot opracowania

poprzez zastosowanie biologiczno-mechanicznych przydomowych 0Czyszczalni $cie-
kow zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.

Opracowanie obejmuje indywidualny SPoséb oczyszczania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i ich odprowadzenie do gruntu. Projektowane 0Czyszczalnie $ciekdw

zlokalizowane bedg na gruntach nalezgcych do mieszkancow POSzczegdinych pose-
sji w granicach ich dziatek.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ciggi technologiczne urzgdzen do 0Czyszczania
Sciekow bytowo-gospodarczych W nawiazaniu do istniejgcych przykanalikéw, a takze
odprowadzenie OCzyszczonych Sciekdw do gruntu z uwzglednieniem lokalnych wa-
runkow gruntowo-wodnych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogélna charakterystyka sciekéw doptywajacych do oczyszczalni

W' niniejszym Opracowaniu  projektowym zatozono, ze do projektowanych
0Czyszczalni beda doprowadzane wytacznie sciek| bytowo-gospodarcze Iub 0 po-
dobnym skfadzie pochodzgce z budynku mieszkalnego. Niedopuszczalne jest do-
prowadzanie do projektowanych 0Czyszczalni $ciekow przemystowych lub z produkcji

rzemieslniczej, $ciekdw z duzg iloscig srodkéw dezynfekujgcych oraz detergentow.
Stezenia i tadunki zanieczyszczen w $ciekach okreslono w dalszej czesci opracowa-

2.2. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb projekty, wykonano otwory badawcze w miejscach projektowanych insta-
lacji POS, ktdrych celem byto rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych,

Na podstawie wykonanych badarn Zaprojektowano systemy rozsgczajgce za pomoca

drenazu rozsgczajgcego,

2.3. Bilans $ciekéw

Bilans $ciekow Opracowano przy nastgpujgcych zatozeniach:

* llos¢ sciekéw odprowadzana przez 1 mieszkanca - 150 dm®d
* jednostkowy tadunek zanieczyszczen - 60 g BZTs/M-d

Bilans ilosciowy

Dane wyjsciowe:

¢ Srednia liczba mieszkancéw, LM = od 1 do 10

* srednia jednostkowa il0$¢ ciekdw, q=0,150 m¥M-d

* Wspotczynnik dobowe] nierownomiernosci doptywu Sciekdw, Nd = 1,2

* wspotczynnik godzinowe;j nierdwnomiernosci doptywu sciekéw Nh = 1.5

. ) f | Liczba miesz- |
L e ] Somex | ansr | Qhmax Karcow LM |
015-06m%d | 0.9mq
V19-061 —e

- BZTs 60 g OQ/M‘d
- CHZT 120 g O/M-d



- Zawiesina ogdlna 65 g/M-d

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach oczysz-
czonych odprowadzanych do ziemi

Wskaznik zanieczyszczen Stezenie j’
BZTs 25 g O./m® |
ChzT 125 g Oo/m°®
Zawiesina ogdlna 35 g/m’ )
Azot i fosfor , NIE DOTYCZY (odprowadzenie do gruﬁ]
[tu)

Odprowadzenie Oczyszczonych Sciekéw do gruntu za pomocg drenazu rozsgczajg-
cego.

J

2.4. Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Jrenaz rozsgczajacy

Oczyszczone $cieki bedg odptywaty grawitacyjnie do studzienki rozdzielczej, z ktérej
0gda rownomiernie kierowane na poszczegdine nitki drenazowe. Rury drenazowe
PCV o srednicy 110 mm, posadowione bedg w ukfadzie rownolegtym (odlegtosé po-
miedzy poszczegdinymi nitkam 1,5m) w warstwie kruszywa 16-40 mm o szerokosci
0.5 m i gigbokosci 0,5 m.

N przypadku stabej przepuszczalnosc gruntu pod warstwa Kruszywa nalezy zastosowad
warstwe piasku o szerokosci 0.6m gtebokosci 0,5 m.

Nie dopuszcza sie zmiany diugosci drenazu.

W przypadku wysokiego poziomu waéd gruntowych powyzej 1,7 m od poziomu terenu
'ub koniecznosci wykonania odbiornika $ciekéw Oczyszczonych powyzej rzedne;j
Oczyszczalni zaprojektowano przepompownie sciekdéw 0czyszczonych zainstalowang
22 zbiornikiem oczyszczalni oraz rurociag ttoczny PE o srednicy 40 mm podajgcy

ieki na drenaz rozsaczajgcy w nasypie lub w gruncie.

Przepompownia $ciekow oczyszczonych

Zbiornik przepompowni $cieky 0Czyszczonego powinien byé wykonany z polietylenu
0 $rednicy min 0,8 m. Wiaz zbiornika przepompowni ,w Swietle” o srednicy min. 0.6
m. Wysokosé studni wynosiod 1,8 mdo25mw zaleznodci od rzgdnej wyjscia rury
odprowadzajgce;j Oczyszczony sciek z oczyszczalni.

Minimalna pojemnosé Przepompowni musi wynosi¢ 500 litréw liczona ponizej wioty
sciekow oczyszczonych. Goérna krawedz zbiornika pPrzepompowni powinna by¢ wy-
niesiona ponad poziom terenu ok.0,1m.

Przepompownia wyposazona jest w pompe zatapialng, ktéra mus;j posiada¢ dopusz-
Czenie do odprowadzania wody zanieczyszczonej. Pompa musi by¢ wykonana ze
stali nierdzewnej i posiadag wirnik hydrauliczny — typu vortex o przelocie swobodnym
minimum 10mm. Min. stopien ochrony pompy IP 68,

UWAGA NIE DOPUSZCZA SIE PRZEPOMPOWNI:

- 0 mniejszej $rednicy zbiornika przepompowni niz 0,8 m

- 0 mniejszej pojemnosci niz 500 litrow liczonej ponizej wiotu $ciekdw

- 0 mniejszej $rednicy wiazu niz 0,6m

- 0 gorszych parametrach Pompy zatapialnej niz opisane powyzej

ta




Do oferty nalezy dotaczy¢ Karty katalogowe zaoferowanych przepompowni.

2.5. Dobér oczyszczalni

Na podstawie Sporzadzonego bilansu jlosc I jakosci $ciekow surowych oraz dokona-
nych wizji lokalnych Zaprojektowano jednozbiornikowe przydomowe oczyszczal-
nie sciekdw o pPrzepustowosciach nominalnych 0,6 m®/d; 0,9 m¥d; 1,5 m¥d. za-

projektowane urzadzenia $g matymi, kompaktowymi mechanEczno-bfologicznymi

Zastosowanie jednego zbiornika polietylenowego (niska masa) o $ciance struktural-
nej, gwarantuje Osiggniecie w/iw efektdw przy jednoczesnym osiggnieciu korzystnego
aspektu ekonomicznego — tatwy i szybki montaz nie wymagajacy zastosowania do-
datkowych zabezpieczen t.j. obsypki piaskowo-cementowej, ptyt montazowych.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, rzedne wyjscia przytaczy kanalizacyjnych z

budynkow oraz aspekt ekonomiczny eksploatacyjny (wyeliminowanie pPrzepompowni

oferty.
UWAGA: zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A2:2013 dopuszczalne ob-
cigzenia zbiornika Oczyszczalni powinny byc podane jako maksymalna dopuszczalna
Wysokos¢ zasypki nad zbiornikiem - BACKFILL (W m) oraz mozliwosé instalowania
urzadzenia w warunkach mokrych (WET) lub suchych (DRY). Dia mozliwosci posa-
dowienia w warunkach mokrych (WET) powinna by¢ podana maksymalna wysokosé
(w m) lustra wody (gruntowej) mierzona od podstawy zbiornika oczyszczalni.
Oczyszczalnia musi speifnia¢ wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz po-
siada¢ oznakowanie CE.



————— —

Podstawowe garametmgp;gjgktowanych 0czyszczalni:

|

Przeptyw | Przeplyw | Minimalna 5 Mz.mmaln’a, Minimalna |
nomfnalnjv  Maksymalny | objetogé g oggéirir!lgo[?r%] pojemnosé ,’
dobowy [m*/d] | dobowy [m%d] | catkowita m o ! bioreaktora [m?,
. 0p” | 09 3,0 | 20 | 1,0 N
09 12 3.0 ? 2,0 [ 1,0
s 1.8 4,0 3,0 1,0

T —— 3 - P . f
*- dopuszcza sie 0Czyszczalnie o przepustowosa nominalnej 0,9 m°/d
" - zaktada sie wywdz osadow nie Czesciej niz raz na jeden rok

Opis Zastosowanych ciggéw technologicznych
Typ | Oczyszczalnia z grawitacyjnym doptywem $cieky Surowego i odprowadzeniem
Scieku OCzyszczonego do gruntu poprzez drenaz rozsaczajgcy.

Typ Il Oczyszczalnia 7 grawitacyjnym doptywem scieku surowego i odprowadzeniem
Scieku 0Czyszczonego poprzez przepompownie Scieku 0CZyszczonego do studzienki
rozpreznej a nastepnie do gruntu poprzez drenaz rozsgczajacy.

2.6. Opis uktadu technologicznego projektowanych Oczyszczalni Sciekdow
Oczyszczalnie o Przepustowosci nominalnej 0.6 m3/d (dopuszcza sie oczyszczalnie
9 przepustowo$ci nominalnej 0.9 m/g

Surowe $cieki bytowo-gospodarcze bedg doprowadzane do pierwszej czesci oczysz-

Podczyszczone w osadniku $cieki beda sekwencyjnie dozowane do bioreaktora, sta-
nowigcego hybryde zioza biologicznego oraz osadu czynnego. Dozowanie $ciekow z
osadnika do bioreaktora musi byc¢ realizowane w peini automatycznie (bez ingerencji

~J



oraz z mikroorganizmami osady Czynnego bedzie nastepowata biosorpcja oraz bio-
degradacja Zanieczyszczen organicznych Zawartych w $ciekach.

Oczyszczone $cieki bedg odptywaty do odbiornika Sciekéw,
Wymaga sie aby OCzyszczalnia posiadata mozliwosé wyciagniecia dyfuzora napowie-
trzajgcego z bioreaktora bez koniecznosci Wypompowania $ciekéw ze zbiornika
oczyszczalni,

Osad nadmierny oraz wypfukiwana btona biologiczna beda cyklicznie przepom-
Powywane z bioreaktora do osadnika. Wymaga sie aby recyrkulacja realizowana byta
W peini automatycznie przy pomocy Zamontowanej w bioreaktorze POMpy mamuto-

wej sterowane; automatycznie (program realizowany przez sterownik). W osadniku

Ze wzgledu na warunki eksploatacji i serwisy (komfort uzytkownikow, zasady BHP)
zaprojektowano sterowanie 0Czyszczalnia w zewnetrznej, wolno stojgcej szaf-
ce/obudowie sterowniczej o stopniu ochrony min. IP 54 » wentylacjg o stopniu ochro-
ny min. IP 54, Szafka/obudowa ze sterowaniem mus;j by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego | zamontowana na stojaku/fundamencie min. 0,5 m nad powierzchnig te-
renu (liczac od dolnej krawedzi obudowy),

Nie dopuszcza sie zintegrowane; szafki/obudowy sterowniczej ze zbiornikiem
OCzyszczalni tzn. umiejscowienie dmuchawy, sterownika i elektrozawordw np. w
nadbudowie oczyszczalni. Nie dopuszcza sig zamocowania szafki/obudowy na ry-
rach, metalowych wspornikach.

Niezaleznie od istniejgcego odpowietrzenia piondw kanalizacji Sanitarnej we-
wneltrznej nalezy wykonaé wentylacje wysoka. Pion wentylacji wysokiej powinien by¢
wykonany z rur PVC fi 110 mm i wyprowadzony ponad kalenice dachu min. 0,6 m.
Wentylacje niskg oczyszczalni nalezy wykonag zgodnie z zaleceniami producenta
0czyszczalni. v ]
Na wykonawcy spoczywa obowigzek poinformowania uzytkownikow o koniecznosci
Sprawdzenia Poprawnego dziatania syfonow przy istniejgcych urzadzeniach kanali-
Zacji wewnetrznej (t.j. umywalki, wanny, prysznice, miski ustgpowe,) co warunkuje
nie przedostawanie sig przykrych zapachow do pomieszczen.

Oczyszczalnie o Rrzepustowosci nominalnej 0.9 m3/d
Surowe $cieki bytowo-gospodarcze bedg doprowadzane do pierwszej Czgsci oczysz-
Czaini jakg jest osadnik o min. pojemnosci 2,0 m2, W osadniku bedzie nastepowato

KOW, gdzie fgcznie z Osadami powstajacymi w tamtejszej oczyszczaln beda odwad-
niane i unieszkodliwiane. Osady z osadnika wstepnego bedg wywozone PO osiggnie-

Ciu okreslonego w instrukcji obstugi oczyszczalni poziomu maksymalnego (nie cze-
sciej niz raz na rok).



Podczyszczone w osadniku Scieki beda sekwencyjnie dozowane do bioreaktora, sta-
nowigcego hybryde zioza biologicznego oraz osadu czynnego. Dozowanie $ciekdéw z
osadnika do bioreaktora musi by¢ realizowane w petni automatycznie (bez ingerenc;i
uzytkownikow).

taktu Sciekow z zespotem mikroorganizméw zasiedlajgcym ztoze (btong biologiczng)
Oraz z mikroorganizmami osady Czynnego bedzie nastepowata biosorpcja oraz bio-
degradacja zanieczyszczen organicznych Zawartych w $ciekach.

Oczyszczone $cieki bedg odptywaty do odbiornika Sciekow.

Wymaga sie aby oczyszczalnia posiadata mozliwogé wyciggniecia dyfuzora napowie-
trzajgcego z bioreaktora bez koniecznoéci wypompowania $ciekéw ze zbiornika
oczyszczalni.

Osad nadmierny oraz wypiukiwana biona biologiczna bedg cyklicznie przepom-
powywane z bioreaktora do osadnika. Wymaga sie aby recyrkulacja realizowana byia
W petni automatycznie przy pomocy Zzamontowanej w bioreaktorze pompy mamuto-
wej sterowane;j automatycznie (program realizowany przez sterownik). W osadniky
wstepnym osad nadmierny razem z osadem wstepnym bedzie podlegat Czgsciowej
mineralizacji w warunkach beztlenowych. Sprezone powietrze do dyfuzora oraz do

zaprojektowano sterowanie OCzyszczalnig w zewnetrznej, wolno stojgce] szaf-
ce/obudowie Sterowniczej o stopniu ochrony min. |P 54 Z wentylacjg o stopniu ochro-
ny min. IP 54. Szafka/obudows Ze sterowaniem musi by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego i zamontowana na stejaku/fundamencie min. 0,5 m nad powierzchnig te-
renu (liczgc od dolnej krawedzi obudowy).
Nie dopuszcza sie zintegrowane;j szafki/obudowy sterowniczej ze zbiornikiem
oczyszczalni tzn. umiejscowienie dmuchawy, sterownika i elektrozaworow np. w
nadbudowie oczyszczalni. Nie dopuszcza sie Zamocowania szafki/obudowy na ry-
rach, metalowych wspornikach.

Niezaleznie od istniejgcego odpowietrzenia piondéw Kanalizacji sanitarne] we-
wnetrznej nalezy wykona¢ wentylacje wysokg. Pion wentylacji wysokig powinien by¢

Na wykonawcy Spoczywa obowigzek poinformowania uzytkownikéw o Koniecznogei
sprawdzenia pPoprawnego dziatania syfonéw przy istniejgcych urzgdzeniach kanal-
zacji wewnetrznej (t.j. umywalki wanny, prysznice, miski ustepowe,) co warunkuje
nie przedostawanie sie przykrych Zapachow do pomieszczen.

czaini jakg jest osadnik o min. pojemnosci 30mi. w osadniku bedzie nastepowato
mechaniczne oczyszczanie Sciekdw. Zawiesiny o Ciezarze wiasciwym wigkszym od 1
g/cm” beda sedymentowaty na dno, zas substancje o ciezarze wiasgciwym mniej-

9



fa czesciowe] hydrolizie | wolotalizacji oraz fermentacji czego efektem bedzie cze-
sciowa mineralizacja | Zmniejszenie objetosci osaddw. Powstajgce w procesie
0Czyszczania Sciekdw Osady bedg magazynowane w Osadniku wstepnym oraz okre-
SOW0 wywozone taborem asenizacyjnym do najblizszej wigkszej oczyszczalni $cie-
kdw, gdzie tacznie z osadami powstajgcymi w tamtejszej oczyszczalni beda odwag-
niane i unieszkodliwiane. Osady z osadnika wstepnego bedg wywozone PO osiggnie-

ciu okredlonego w instrukcji obstugi 0czyszczalni poziomu maksymalnego (nie cze-

Podczyszczone w osadniky Scieki bedg sekwencyjnie dozowane do bioreaktora, sta-
nowigcego hybryde zioza biologicznego oraz osaduy czynnego. Dozowanie $ciekéw z
osadnika do bioreaktora musi by¢ realizowane w pemni automatycznie (bez ingerencji

swobodnie unoszonych w $ciekach mikroorganizméw osady czynnego. Zaréwno
osad czynny jak i zioze Zanurzone beda napowietrzane sprezonym powietrzem

oraz z mikroorganizmami osadu Czynnego bedzie nastepowata biosorpcja oraz bio-
degradacja zanieczyszczen organicznych zawartych w $ciekach.

Oczyszczone scieki bedg odptywaty do odbiornika Sciekoéw.
Wymaga sie aby OCzyszczalnia posiadata mozliwogé wyciggniecia dyfuzora napowie-

oczyszczalni,
Osad nadmierny oraz wyptukiwana biona biologiczna bedg cyklicznie przepom-
powywane z bioreaktora do osadnika. Wymaga sie aby recyrkulacja realizowana byia

w peini automatycznie przy pomocy zamontowanej w bioreaktorze pompy mamuto-
wej sterowanej automatycznie (program realizowany przez sterownik). W osadniky
wstepnym osad nadmierny razem z osadem wstepnym bedzie podlegat czgsciowej

mineralizacji w warunkach beztlenowych, Sprezone powietrze do dyfuzora oraz do

Ze wzgledu na warunki eksploatacji i serwisu (komfort uzytkownikow, Zasady BHP)
zaprojektowano sterowanie Oczyszczalnig w zewngtrznej, wolno stojgcej szaf-
ce/obudowie sterowniczej o stopniu ochrony min. IP 54 » wentylacjg o stopniu ochro-
ny min. IP 54, Szafka/obudowa ze sterowaniem musi by¢ wykonana z tworzywa
sztucznego | Zamontowana na stojaku/fundamencie min. 0,5 m nad powierzchnia te-
renu (liczac od dolnej krawedzi obudowy).

Niezaleznie od istniejgcego odpowietrzenia piondw kanalizacji Sanitarnej we-
wnetrznej nalezy wykonaé wentylacje wysokg. Pion wentylacji wysokiej powinien by¢
wykonany z rur PVC fi 110 mm I wyprowadzony ponad kalenice dachu min. 0,6 m.
Wentylacje niska oczyszczalni nalezy wykonag¢ zgodnie z zaleceniami producenta
oczyszczalni.



Na wykonawcy Spoczywa obowigzek poinformowania uzytkownikdw o koniecznosci
Sprawdzenig POprawnego dziatania syfonéw przy istniejgcych urzadzeniach kanali-
zacji wewnetrznej (t.j. umywalki, wanny, prysznice, miski ustepowe,) co warunkuje
nie przedostawanie sig przykrych Zapachoéw do pomieszczen.

2.7. Elementy projektowanych oczyszczalni
Podstawowe elementy jednozbiornikowych OCzyszczalni Sciekdw:
* Zbiornik 0Czyszczalni $ciekdw:

» osadnik wstepny

» bioreaktor: 0sad czynny i ztoze biologiczne

e nadbudowaly zbiornika, umozliwiajgcale wyjecia dyfuzora napowietrzajgcego
Z bioreaktora, w cely np. inspekcji bez koniecznosci wypompowania $ciekdw
Ze zbiornika Ooczyszczalni

* Szafka/obudowa sterownicza z wentylacjg; wolnostojgca Zeéwnetrzna o klasie

Szczelnosci min. IP 54 Wraz z wyposazeniem:

» dmuchawa membranowa,

»  sterownik Zapewniajgcy automatyczne Zarzgdzanie pracg oczyszczalni, z
funkcjg zarzgdzania dozowaniem Sciekow oraz recyrkulacjg osadu, z liczni-
kiem czasy pracy poszczegdinych podzespotéw,

»  zespot elektrozaworéw (nie dopuszcza sie stosowania Zaworow manualnych -
wymagajgcych ingerencji, np. uzytkownika)

* Wentylacja niska
* Wentylacja wysoka

2.8, Doprowadzenie sciekéw
Scieki surowe bedg doprowadzone do oczyszczalni Poprzez przytgcze PVC 160 mm
SN 8 ufozone ze Spadkiem 1,0-3,0 %.

2.9. Charakterystyka zaprojektowanych urzadzen
Podstawowe wymagane parametry Zaprojektowanych urzgdzed:
Studzienka rewizvina
> konstrukcja Oparta na kinecie, rurze trzonowej oraz zwienczeniy
~ mozliwoge podtgczenia rurociagéw o $rednicach 110-160 mm
~ $rednica studzienki rewizyjnej 315 - 425 mm
> studzienki zZlokalizowane w terenie przejezdnym uzbrojone we wiazy Zeliwne
typu Cigzkiego
Przydomowa ocz SzZczalnia $ciekdw:



raport wystawiony przez laboratorium notyfikowane oraz Deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wystawiong przez producenta pPrzydomowych oczyszczaini Sciekdw.

» technologia hybrydowa: osad Czynny z zanurzonym ziozem biclogicznym (do-
puszcza sie technologie ztdz obrotowych)

» zblokowanie w Jednym zbiorniku osadnika Oraz bioreaktora (nie dopuszcza sie
oczyszczalni kilkuzbiornikowych)

~ zbiornik oczyszczalni wraz Z nadstawka/ami polietylenowymi ze $ciankg struk-
turalng (min. dwuwarstwowa) Z ,wewnetrznym plaszczem powietrza” i mozli-
woscig przykrycia warstwg gruntu 1,8m (parametr potwierdzony w raporcie z
badan wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji wia-
$ciwosci uzytkowych wystawionej przez producenta Oczyszczalni. Nie dopusz-
Cza sig zbiornikdw oczyszczalni jednowarstwowych, wykonanych metodg ro-
tomoldingu, rozdmuchu, z piyt. Do oferty nalezy dotgczye wiw raport oraz Dekla-
racje wiasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta OCzyszczalni,

~ osadnik o minimalnej pojemnosci:

- 2,0 m® dla przepustowosc nominalnej 0,6 m%q

-2,0m®dla przepustowosci nominalnej 0,9 m%/d

- 3,0 m* dla przepustowosci nominainej 1,5 m%/d

mozliwosé catkowitego dostepu do dyfuzora napowietrzajgcego poprzez wyje-

A\

oczyszczalni

» W petni automatyczna praca kontrolowana przy pomocy programowalnego ste-
rownika, elektrozaworéw oraz dmuchawy

~ sterownik z podstawowymi funkcjami: pamigc stata niewrazliwa na zaniki pra-
du, licznik czasu pracy poszczegdinych podzespotéw, funkcje Zarzgdzania do-
Zzowaniem sciekdw oraz recyrkulacjg osadu,

» usytuowanie elementéw automatyki (dmuchawy, sterownika, elektrozaworéw)
W zewnetrznej, niezaleznej szafce sterujgcej o stopniu ochrony min. IP54,

Studzienka rozdzielcza:

» oznakowana znakiem Bi posiadajgca aktualng Aprobate Techm’cznq potwier-
dzajgca dopuszczenie do stosowania jako rozprowadzenie $ciekdw podczysz-
czonych lub 0czyszczonych do drenazy

» minimaina $rednica studzienki rozdzielczej 350mm

> ilo8¢ wyjsé z rozdzielacza min. 5 (pigé)

Do oferty nalezy dotgczys Deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta stu-

dzienek rozdzielczych oraz peing Aprobate Techniczna.

Drenaz rozsaczajgey:

Sciekdw 0czyszczonych
» rury PCV o srednicy 110 mm ze szczelinowymi otworam; drenazowymi
Do oferty nalezy dofaczyé Deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta rur
drenazowych oraz peing Aprobate Technicznq.
Przepompownia Sciekow oczyszczonych:
» min. $rednica zbiornika przepompowni 0,8m
» min. pojemnos¢ zbiornika liczona Ponizej wiotu $ciekdw 500 litrow
# min. $rednica wiazy 0,6m
» Wyposazona w pompe Zatapialng




Czyszczonegj
» pompa Przepompowni posiada wirnik hydrauh‘czny = typu vortex o przelocie
swobodnym min. 10 mm
» pompa Przepompowni jest wykonana ze stali nierdzewne;
» min. stopien ochrony pompy IP 68
Do oferty nalezy dotgczyc karty katalogowe zaoferowanych Przepompowni $cie-
kow 0Czyszczonych.

2.10. Zasady montazu

a Przyigcze
Projekt zaktada wykonanie przytgcza kanalizacyjnego Za pomocg rur DN160 - SN
8 kielichowych taczonych na uszczelke gumowsg. Kanaly uktadaé¢ ze spadkiem min
1,0-3,0% w kierunky oczyszczalni. Pomigdzy wyjsciem przytacza z budynku, a
zbiornikiem OCzyszczalni nalezy Zamontowad studzienke rewizyjng o Srednicy mi-
nimum fi 315-425 mm.
Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyg j zabezpieczyé zblizenia i skrzy-

skiadowag |
uktadaé zgodnie z "Instrukcja montazowg" Opracowang przez producenta. W trak-
cie wykonywania robot (przed Zasypaniem) nalezy dokonag inwentaryzacji geode-

2 Zbiomik oczyszezalni Sciekow
Przed przystapieniem do Posadowienia zbiornika oczyszczalnj nalezy sprawdzi¢
Czy zbiornik nie jest uszkodzony. Nalezy zabezpieczy¢ wiaz/y zbiornika - pokry-

Czyszczen oraz zabezpieczy¢ Koncowki WeZy powietrza przed Zanieczyszczeniem.
Wyznaczyé granice posadowienia Zbiornika OCzyszczaini. Zdjaé warstwe gleby
(humus) i sktadowag Ja po jednej stronie wykopu (bedzie wykorzystana do zakon-
Czenia prac). Wykonag wykop odpowiednich wymiardw zabezpieczajac jego boki
przed osuwaniem Sig (np. przez odpowiednie skarpowanie). Wykopy ponizej 1,0m
powinny byé¢ szalowane szalunkami stalowymi lub drewnianymi, Wykop pod zbior-
nik wykona¢ mechanicznie koparkg. Przy wykonywaniy wykopu nie dopuscié do
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zjawiska przekopania wWykopu — w tym celu nalezy ostatnig ok. 20cm warstwe wy-
kopu wykonad recznie. Zbiornik nalezy posadowié na wyrdwnanym dnie, najlepiej

ganiami producenta urzadzen.
Skrzynka/obudowa sterujgca oczyszczalni Sciekdw

Przed przystgpieniem do montazu, podczas wykonywania prac przyfaczeniowych
nalezy bezwzglednie odtgczyé zasilanie sieciowe oraz upewnic¢ sig czy zaciskj |
Przewody elektryczne nie $g pod napigciem.

Instalacja podzespotdw elektrycznych wykonywana moze by¢ wyigcznie przez

elektroenergetycznej zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Przepisami i normami
dotyczacymi instalacji elektrycznych, w $ZCczegodinosci dotyczgcych ochrony
przeciwpoZarowej‘

Skrzynke/obudowe Sterujgcg nalezy  zamontowa¢ na  zewngtrz ng
stojaku/fundamencie minimum 50cm nad Powierzchnig tereny (liczac od dolnej
krawedzi obudowy),

Zbiornik oczyszczalni | skrzynke sterujgcy potgczyt¢ ze sobg wezami powietrza do-
starczonymi z OCzyszczalnig zgodnie z instrukcja producenta.

Podtgczenie elektryczne

Wszelkie prace w zakresie Instalaciji elektrycznej 230v nalezy powierzyé osobie do
tego uprawnionej.

Zasilanie Przydomowe; 0Czyszczalni $ciekdw wykonaé z instalaciji zalicznikowe;
domu. Instalacja mus;j Oy¢ wyposazona w zabezpieczenie roZnicowopradowe o}
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byé wykonany z rur Py fi 110 mm | wyprowadzony ponad kalenice dachy min.
0,6 m. Wentylacje niskg oczyszczalni nalezy wykonag zgodnie z zalecenjami pro-
ducenta OCzyszczalni.
Na wykonawcy SPoczywa obowigzek poinformowania uzytkownikéw o konieczno-
Sci sprawdzenia Poprawnego dziatania syfondéw przy istniejgcych urzgdzeniach
kanalizacji wewnetrznej (t . umywalki, wanny, prysznice, miskj ustepowe,) co wa-
runkuje nie Przedostawanie sie przykrych Zapachoéw do Pomieszczen.

3 Wentylacja niska
Wentylacje niskg nalezy zastosowaé zgodnie z instrukcjg producenta 0czyszczal-
ni.

Warunki bezpieczernstwa j higieny pracy
Wszystkie prace zZwigzane z robotami budowlano-montaZowymi nalezy wykona¢

3. ZASADY EKSPLOATAC| OCZYSZCZALNI $CIEKOW
Zaprojektowana 0Czyszczalnia hybrydowa pracuie w cykiy automatycznym

UWAGA: uruchomienije 0Czyszczalni, ekspfoatacje Oraz serwis nalezy wykonaé
zgodnie ze wskazdwkami producenta.
Nie dopuszcza sie OCzyszczalni, ktére wymagajg recznej ingerencji uzytkownika w

nych, szmat, wioséw ito. (zgodnie 2 instrukcja producenta)
» usuwania nie Czgsciej niz raz na rok osadu Przy pomocy tabory asenizacyjnego,
e ewentualnego wprowadzanig bioaktywatora w celu wzrosty mikroorganizmgw.
~ sprawdzaniy stanu filtra powietrza dmuchawy
~ kontroli procesy OCzZyszczania.



ucigzliwosci Zapachowych dopuszczone jest dodawanie préparatéw bakteryjno-
enzymatycznych zalecanych przez producenta oczyszczalni

» przeszkolenie wiasciciela/i posesji nalezy wykonag bezposrednio po dokonaniy
rozruchu, szkolenie eksploatacyjne jestw obowigzku firmy instalacyjnej.

Zaleca sie wykonywanie corocznych przeglgdow serwisowych przez profesjonalne
autoryzowane przez producenta OCzyszczalni ekipy serwisowe.

Podstawowe Zasady uzytkowania oczyszczalni:

» nie wolno wprowadzaé do kanalizacji zZwigzkow toksycznych, duzej ilosci substan-
¢ji dezynfekeyjnych, antybiotykdw, produktdw ropopochodnych, zwigkszonej ilosci
substanc;ji ttuszczowych i olejowych, farb, lakieréw, materiatow budowlanych, du-
zej ilodci piaskuy, tekstyliow, papieru, wiosow, itp.

# nie wolno wprowadzaé do kanalizacji sanitarnej skroplin z kotiéw kondensacyj-
nych, wod drenazowych oraz wid deszczowych | roztopowych,

UWAGA: Oczyszczalnig nalezy uzytkowad Zgodnie z zaleceniami | instrukcjg produ-
centa.
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" BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-H6R-7UM-5KD *

Pan MAREK STYPULKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2401/01
adres zamieszkania ul, SASANKOWA 17, 87-880 BRZES(E KUJAWSKI, MACHNACZ

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowan
weryfikowanym przy pomocy waine

e elektronicznie | opatrzone b
Adam Podhorecki,

go kwalifikowanego certyfikat
Przewodniczacy Rady Kujawskb‘

ezpiecznym podpisem elektronicznym
(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy

U w dniu 2015-11-13 roku przez:
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 Poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym PrZy pomocy wainego kwallﬁkowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)
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SCHEMAT PRZYDOMOWEI BIOLOGICZINE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW 2 DRENAZEM ROZSACZAJACYM

4 — wentylagja wyscka 9110

skrzymka sterujaca

rura k izaci :
rura kanalizacja rura drenazowva @110 ;
/ kruszywe 16-40 mm

3
: .8

wentylacyjny

[ studzienka rozdzelcia M

poziom wéd gruntowveh

l min. 1,5 m min. 1,5 m Kkeminek

biclogiczna
oczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAIACA

04-1.2m ' grunt redzimy
Sposéb utezenia rury drenaiowei 1 : geowlokling
Sl O1m i ; s
WYU*?IQ“ : rura drenazowa PYVC QL0
szczelinowe
po bokach { ) 0.6m . kruszywao [6-40 mm

=
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZN EJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW 7 DRENAZEM ROZSACZAJACYM

«——— wentylacja wyscka 9110

rura Kanalizacia .
" ruradrenazewa @110
: kruszywe 16-40 mm

=i=1- 15%

e o S
=

»>

[ min. 1,5 m min. 1,5 m kominek

. ,» wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza M/W’WWV\\/\%/\/\’W\W

) ) pezicm wiéd gruntawych
biclegiczna 2o o i

oczyszezalnia
Sciekbw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WA RSTWE ROZSACZAJACA

),4-172 .
0.4-1.2m grunt rodzimy

Sposéh uterenia rury drenazowe; o R — geowlskling
YOI m | . L
w,vug?m 3 | O' | rura drenazows PVC Q110
szezelinowe F oA
po bokach 0.6m I f Kruszywo |6-40 mm
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI §CIEKGW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

f ——— wentylacja wysoka @110

skrzymka sterujaca
|1
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Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0.4-1,2m 7 - grunt rodzimy

geowtoklina

Sposob utozenia rury drenazowej
rura drenazowa PYC G110

wyciecia s
szczelinowe ~ - _( , )
po bokach _

—kruszywo 16-40 mm
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM

rura kanalizacja rura drenazowa @110

ROZSACZAJACYM

kruszywo 16-40 mm %
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— = - o e s
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ciekdw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

{ ———— wentylacja wyscka @110

skrzynka sterujaca

!

| rura kanalizacja rura drenazowa @110

kruszywo 16-40 mm

- >i=1-15%

1

min. 1,5 m | kominek

v , wentylacyjny
[ studzienka rezdzielcza M
biclogiczna poziom wdd gruntowych
oczyszczalnia
Sciekdw

—_—
E. ¥ i
g
Lo i
w
2]

f
b
£

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-1,2m - grunt rodzimy
Sposdb utozenia rury drenazowej
wyciecia

szczelinowe - _( )
po bokach’

geowléklina
- rura drenazowa PVC 0110

~kruszywo [6-40 mm

L Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszcralni sciekéw nha terenie Gminy Topélka

Inwestor : Gmina T, opdlka, Topdlka 22, 87-875 T, opolka
USEUGI | _

[ N uprawnieri | Data T Podpis
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski Projektowat:
Marek
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz

|
Branz’a Sanitarna Nazwa rysunku : ! Biologiczna Oczyszczalnia Scieko’w

Marek ABIT-VII-7342-
Styputkowski 3/99 05.2016
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZINE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW 7 DRENAZEM ROZSACZAJACYM

“— wentylacja wyscka @110

skrzymka sterujaca

|

bislogiczna
oczyszezalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTW

0,4-1,2 m

Sposéb ulozenia rury drenazowej

r

min. 1.5 m

poziom wéd gruntowych

E ROZSACZAJACA

grunt rodzimy

wyciecia 2 0,1 m;

szczelinowe ™ ( o )

po bokach 0.6m H
05m

— geowtéklina
“rura drenazowa PVC ©1 10

——————kruszywo 16-40 mm

piaseck

Inwestor : Gmina T op
USLUGI
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Styputkowski
Marek
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacs

Projekt Budowlany

Projektowat:

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekow na terenie Gminy Topilka

olka, Topdlka 22, 87-875 T, opdlka

Nr. uprawnien

| Data | Podpis ]

ABIT-VII-7342-
3/99

Marek
Styputkowski

05.2016

Biologiczna Oczyszczalnia Sciekdéw

min. 1,5 m  kominek

i » wentylacyjny
studzienka rozdzelcza %
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZS&CL{HC‘:’M

[CE— wentylacja wyscka 0110

rura kanalizacja :
rura drenazewa @110
7 kruszywo 16-40 mm >
£ i
/ |
/ . CiEl15%
- 5 ~ ‘—“'—"-—au_.
min. 1,5 m min. 1,5 m Kominek
; , wentylacyjny
studzienka rezdzielcza %
biclogiczna poziom wid gruntewych
eczyszczalnia
fciekduwy

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

a r“""‘“’\ "*"'}
N
0,4-1,2m - grunt rodzimy
5posdb ulazenia rury drenazowej o) : geowtéklina
i dm .
wyc:q?xa ) ! 1 rura drenazowa PVC ) 10
szczelinowe ) o 505
po bokach 0.6m kruszywo [ 6-40 mm

0.6 m

Wykonanie dokumentacji projektowej biologiczn yeh oczyszezalni Sciekéw na terenie Gminy Topilka

Inwestor : Gmina T, opolka, Topdlka 22, 8§7-875 T. opolka

otoyE ;e wramier T B T

PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski Projektowai; Marek ABIT-VII-7342-

|

! 05.2016 | /

| ul. Sasankowa 17 | i [ ! f |
| |

Marek Styputkowski 3/99
87-880 Machnacy | ‘ ? | |
Branza Sanitarng Nazwa rysunky l Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw




oSt

B

=
2

Rura P

aacy

>Aa 00y

sqac.
SQCs

Drenaz roz.

owy

alicznik

=]
=

Znaczenie

.
8,

Z8

Ly

Q

o
Q

179

0IKa

Gminy [op

A

to

da

w na terenje

d




SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW 7 DRENAZEM ROZSACZAJACYM

«——— wentylagja wyscka 9110

rura kanalizacja rura drenazewa 8110 i
/ kruszywo 16-40 mm

’ min. 1,5 m min. 1,5 m kominek

. , wentylacyjny
[ studzienka rezdzielcza Q\W/\/\W

biclogiczna seziem wéd gruntewych

eczyszezalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WA RSTWE ROZSACZAIACA

-1 72 5
0.4-1.2m grunt rodzimy

Sposob utezenia rury drenazowe; , reowlokling

wyciecia 0.1m

szczelinowe _( ) R
po bokach 0.6m Ll

rura drenazowa PYC O 10

kruszyvweo 16-40 mm

L Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekéw na terenie Gmin y Topdlka

I

Inwestor : Gmina T. opdlka, Topdlka 22, 87-875 Topilka
USLUGI ’ [~ uprawnier
PROJEKTOWE 1
GEODEZYJNE

LVI-7342-
Projekt Budowlany Styputkowski R — Marek ABIT-VII-7342

Marek Styputkowski 3/99

ul. Sasankowa 17
87—880 Machnacs

Branza Sanitarng f Nazwa rysunky - Biologiczna OCzyszczalnia Sciekéw

|

05.2016
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| «—— wentylacja wysoka @110

skrzynka sterujaca

rura kanalizacja rura drenazowa @110

kruszywo 16-40 mm
) / _— : J/>i=1-15% /

e e e —

( min1Sm | min. 15 m | kominek

‘ . wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza M
biclogiczna poziom wdd gruntowych
oczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-1,2m

Sposéb ulozenia rury drenazowej

— grunt rodzimy

——— geowldklina

wyciecia =
szczelinowe ~= t‘:t;( — _)
po bokach -

O.Im? 2
TR

———— rura drenazowa PVC Q110
- kruszywo 16-40 mm

- piasek

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Topélka
Inwestor : Gmina Topélka, Topilka 22, 87-875 T. opolka
USELUGI Nr. uprawnien Data Podpis
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski . ) Marek ABIT-VII-7342-
Vizril Projektowal: Styputkowski 3/00 05.2016
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz
L Branza Sanitarna | Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALN I SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacia wysoka 8110

rura kanalizacja kruszywo 16-40 mm
rura drenazowa 9110

skrzynka sterujaca

min.1.5m min. 1,5 m  kominek

/\/\'—/\wy
]

i F studzienka rozdzielcza peziom wéd gruntowych
bmlogxrma. przepempaownia
gciekﬁw Sciekdw oczyszczonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ W ARSTWE ROZSACZAJACA

R e e v
7 ¥

0,4-1,2 m: : AP S— = grunt redzimy

Sposdb uloZenia rury drenazowej Sl — —— geowléklina
szwi;gi:;iwe Y 2 U — rura drenazowa PVC 0110
po bokach ( ) 05m. | B ———————kruszywo 16-40 mm

05m |

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka j

Inwestor : Gmina Topélka, T opdlka 22, 87-875 Topilka

USLEUGI Nr. uprawnien Data Podpis
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski ; .| Marek ABIT-VII-7342-
Marek Projektowat: Sopalkaski 3/00 05.2016

ul. Sasankowa 17

87-880 Machnacz
Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna 0czyszczalnia S"cieko'w
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

rura kanalizacs kruszywe 16-30 mm
/ rurs drenazowa 9110 # '

min.15m min. 1.5 m kominek

v » Wentvlacyjny
ilogicona studzienka rozdzielezs poziom wéd gruntowych
bmlagt -a‘ [ Przepempoivnia
oczyszezalnia e )
Scigkdnr Sciekéw cczyszezonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-1.2m

< grunt rodzimy
.S;?oséb uloZenia rury drenazowej o t ———— geowtéklina
;‘;ﬁ‘e‘i‘im S rura drenazowa PVC 0] 10
po bokach ( ) ) 0.5m i kruszywo 16-46 mm

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka

Inwestor : Gmina T opdlka, Topolka 22, 87-875 T, opolka
USLUGI
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Styputkowski
Marek
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacs

Nazwa rysunikuy

ABIT-VII-7342-
3/99

Marek
Styputkowski

Projekt Budowlany Projektowat:

Branza Sanitarna Biologiczna Oczyszezalnia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKGW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| ——— wentylacja wysoka @110

rura kanalizacja rura drenazowa @110 | vo 16-40 mm
7

R / ' S/ vi=1-15% S

.

min. 1,5m min. 1,5 m kominek
v | wentylacyjny
[ studzenka rozdzclzs TSN e
biologiczna peziom wdd gruntowych
oczyszczalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ W ARSTWE ROZSACZAJACA

04-1.2m/| | = o« grunt rodzimy
Sposéb ulozenia rury drenazowej ol : x, e geowldklina
WYCiﬁ?ia . === ’ mi ﬁg 5& - rura drenazowa PVC @110
szczelinowe - ) | pHammEy
po bokach _ 0.5m ! A kruszywo 16-40 mm
0;6 m

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topdlka

Inwestor : Gmina Topdlka, Topdlka 22, 87-875 Topilka
USELUGI Nr. uprawnien Data Podpis

PROJEKTOWE I

GEODEZYJNE

Projekt Budowlany Styputkowski . . Marek ABIT-VII-7342-
Marel Projektowat: Sopulkowsii 3/90 05.2016

ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz

Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekdw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

 — wentylacja wyscka g110

skrzynka sterujaca

|

kruszywo 16-40 mm

J o sie1-15%

min.1,5m |

¥

min. 1,5 m

wominek
» wentylacyjny

[ studzienka rozdzielcza W

poziom wdd gruntowych

bislogiczna
oczyszczalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-12m

Sposdb utozenia rury drenazowej
wyciecia =

szczelinowe ~- ,(~ = )
po bokach -

AV Ta

grunt rodzimy

- geowtoklina
rura drenazowa PVC 0110

: e kTuSZY WO [6-40 mm

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekow na terenie Gminy Topdlka
Inwestor : Gmina Topdlka, Topélka 22, 87-875 T. opdlka
USELUGI Nr. uprawnien Data Podpis
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski ; ’ Marek ABIT-VII-7342-
Marek Projektowat: Stipulionsii 3/99 05.2016
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz
Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacia wyscka @110

skrzynka sterujacs

rura kanalizacja rura drenazowa 9110 5 LD
kruszyy -40 mm

‘ - ?ir-_._l_-l.s%
3 Y ==

' e i TR

% min 15 m min. 1,5 m ' kominek

5 ) , wentylacyjny

studzienks rozdzieleza NN
biologiczna soziom wed gruntowych
oczyszezalnia
- Sciekéw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

< arunt rodzimy
Sposob ulozenia rum « 124 , . < geowloklina
wyquxa T i O' i rura drenazowa PVC O1 10
szczelinowe ) . i -4
po bokach AL S kruszyweo 16-40 mm

Wykonanie dokunmentacji projektowef biologicznyeh oczyszezalni $ciekow na terenie Gminy Topélka
Y JtProj. ] g ] A

Inwestor : Gina Topilka, Topolka 22, §7-875 Topdlka

T USELGH L Nrouprawmen Data Podpis
1 PROJEKTOWE |
. GEODEZYJNE | |
j dany | ; ki - ¢ “VI-7342-
Projekt Budowlany | Styputkowski P Marek | ABIT-VII-7342- |, 52016

Marek ) | Stypudkowski | 3/99
. ul. Susankowa 17 ! ‘ !
|_87-880 Machnacs | j

Branza Sanitarna x Nuzwa rosunku Biolngiczna Oczyszczalnia Sciekow




rozdzielajaca

Studzienka rewizyjna

sciekow oczyszczonych
4 )

| Rura kanalizacyjna

Rura PE

| Drenaz rozsaczajac)

Nazes westycj

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczaini Sciekdw na terenie Gminy Topdlka

westar

Gmina Topdlka , Topdlka 22, 87-875 Topdlka

s
Mitachowek, dz.37/3
Gmina Topdlka

Stodium cpracowasic
Projekt budowlany

Ustugi Projektowal

Nr uprawnjer

Podpis

/

Projektowe | Geodezype
Marek Styputkowski

ul. Sasankowa 17
87-880 Mochnacz

Marek Styputkowski

ABIT-VI-7342-3/99

Bronza
Instalacfe sanitarne

Nezws rysanies

Jednozbiornikowa oczyszczalnia Sciekow




SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI §CIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

rura kanalizacja y
rura drenazowa @110
@ kruszywo 16-40 mm

/ >1-1 15% oy

min. 1,5 m ‘lmmmek

min. 1,5 m

[ | wentylacyjny

[ studzienka rozdzielcza M
poziom wdd gruntowych

biclogiczna
oczyszczalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-1,2m, < grunt rodzimy
S[fosél) utozenia rury drenazowej o " geowldklina
wycic;?'ea » : ok T rura drenazowa PVC 0110
szezelinowe )
po bokach ( 0.5m i kruszywo 16-40 mm
0.5 m | plasek
0.6 m

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topdlka

Inwestor : Gmina Topdlka, Topélka 22, 87-875 T opolka

USLUGI Nr. uprawnien Data Podpis
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski 2 g Marek ABIT-VII-7342-
Marek Projektowat: Stypuliowshi 3/99 05.2016
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz
Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZN E] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

«—— wentylacja wysoka @110

skrzynka sterujaca

|

kruszywo 16-40 mm

e e U

J>i=1-15%
_ >i=1-15%

-

: RESER
[ mni5m | min. 1,5 m | kominék
’ » Wentylacyjny
studzienka rozdzelcza %’W\'
biclogiczna poziom wéd gruntowych
oczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-12m | . grunt rodzimy
Sposéb ulozenia rury drenazowej :

wyciecia e
szczelinowe '( =y )
po bokach -

t s

ot =4 geowléklina
o S rura drenazowa PYC 010

it :--»—r-r—»-m-‘—-»-vkmszywo [6-40 mm

L Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka

Inwestor : Gmina T opdlka, Topolka 22, 87-875 T, opolka
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SCHEMAT PRZYDOMOWEI BIOLOGICZN EJ0CzZyszczaing SCIEKGw ZDRENAZEM ROZS&CZAIACYM

| Wentylacja wysoka d110

skrzynka sterujaca
| 1

rura drenazowa g1 10

kruszywo 16-49 mm

>i=1;1,5% Vs

[ min.1,5m

: min. 1,5 m / kominek
s » Wentylacyjny
[ studzienka rozdzielegs M
biclogiczna poziom wad gruntowych

0czyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0412 m

grunt rodzimy
‘Sposéb utozenia rury drenazowej o ' e ’ e i
;ﬁ;ﬁﬁiwe . RS “ rura drenazowa PVc ) 1
po bokach ( ; ) 05m | T ——kruszywo 1640 mm

USLUGT
PROJEKTOWE
GEODEZYJNE

Projekt Budowiany Styputkowski . . ABIT-VII.7343.
Marek; Projektoway. Styputkomwski 3/09
ul. Sasankowq | 7

87-880 Machnacy

Biologiczng Oczyszezainia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

- P— wentylacja wysoka @110

skrzynka sterujaca

e kanahzac]a rura drenazowa @110

kruszywo 16-40 mm

ni11s% |

{ min, 1,5 m min. 1,5 m | kominek

‘ , wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza M“\MJ\WM\_’
biclogiczna poziom wdd gruntowych
aczyszezalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-1,2m < grunt rodzimy

Sposob ulozenia rury drenazowej

peowldklina

rciaek: 0
‘-‘-)’d(?lf"’ ) i m ! rura drenazowa PYC 0110
SZCECHnowe - . |
po bokach ( ) 0.5m ] ~kruszywo 16-40 mm

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topdlka
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKGW 7 DRENAZEM ROZsaczajacym

wentylacja wysoka @110

skezymks sterufaca rura kanalizacja kruszywo 16-40 mm
l rura drenazowa g110 F

min. 1,5 m | kominek

) i . we cyjny

T studzienks rozdzielezs poziom wéd gruntewyeh
gwlggg,[ Przepompotvnia i
§;}1’(5,_,_. - Sciekéw oczyszczonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

TR
f 4

I

04-1.2m| grunt rodzimy
Sposéb utezenia rury drenaéowej " , 7 ¢ geowléklina
sﬂz'yc;igiz we e S oy 2 drenazowa PVC @] g
po bokach ( ) 0.5 m= ] - - kruszywo 16-40 mm
0,5m ' o - piasek

Inwestor : Gming T, op.
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PROJEKTOWE [
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SCHEMAT PRZYDOMO\VEI BIOLOGICZNEI OCZYSZCZALNI §c1 EKOw z DRENAZEM ROZS&CZALQCYM

P wentylacja wysoka 0119

rura kanal!zacja kruszywe 16-4¢ mm
rura drenazowa g1 10 /

‘ L Wen cyjny
e e e

biologx'czna‘ [ poziom wid gruntowych

Przepompewniz

Sciekdny a Sciekdwe Sczyszezonych

grunt rodzimy

Sposcb ulozenia rury drenazowej
wyciecia

szczelinowe = .(~ )
po bokach

———— geowldklina
~ o ruradrenazowa PYC o110

-kruszywo 16-40 mm

Inwestor : Gming T, op
USLUGT
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Biologiczng Oczyszczalnia Sciekéw
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kruszywo 16-40 mm
/ rura drenazowa 9110

S >i=1-1,59
e T

I

I | A
min.iSm | min. 1,5 m kominek
’\/'\/\/\:W/EP@E}’
— { studzienka rozdzieleza peziom wéd gruntowych
:wlagxczna‘a Przepompownia
§de]k5w o Sciekéw oczyszczonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

o ‘\‘Z( ey
0.4-1,2m|

“grunt rodzimy
Sposdb ulozenia rury drenazowej

olm! i ——— geowléklina
wyd“;?::“ - = R o - ruradrenazowa PVC @110
szczelinowe ~=- 7 ettt
po bokach ( ) ) 0.5m Iy ——=————kruszywo 16-40 mm

05m i ——————_ piasek

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacja wyscka 0110

51‘!'23’?1113 sterujaca rura kanalizagja kruszywo 16-40 mm

rura drenazowa g110 Fi

min. 1,5 m  kominek

v - Wentviacyjny
studzienka rozdziel poziom wéd gruntow
bwlogzanal I przepompownia ¢ SNESEE yeh
:geykmv Sciekéw oczyszczonych
PRZEKRQJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA
0.4-1.2m < ~ - grunt rodzimy
Sposéb ulozenia rury drenazowej ot E e — geowléklina
s‘?c;?lf;we ’ m# S e i drenazowa PVC Q110
e

po bokach ‘( ) 05m |

.
-

05m | :

i ~—kruszywo 16-40 mm

. S piasek
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

LU wentylacja wyscka @110

rura kanalizacja rura drenazowa @110

i

| I
[ min.i5m | min, 1,5 m | kominek

: + wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza :\/-\VV/_V\\’W\—N\—/—\MW\’W—’
biologiczna poziom wéd gruntowych
aczyszezalnia

sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-1,2 m = grunt rodzimy

Sposéb ulezenia rury drenazowej
wyciecia

szczelinowe ~= -;_;( o )
po bokach _r

— geowldklina
4 rura drenazowa PVC 0110

T
0.1m

H

ez —————kruszywo [6-40 mm

05m

.

0.5m ————— piasek
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE]J OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacja wysoka @110

SR i kruszywo 16-40 mm
rura drenazowa 9110

i tzna studzienka rozdzieleza poziom wéd towveh
Hpingh ; przepompownia gruntowyc
oczyszezalnia P
Sciekdw Sciekdw oczyszczonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

Wbyt

0.4-12m | grunt rodzimy

Sposob ulozenia rury drenazowej

S o1 t ———————— geowléklina
;Z;’:;:;we — ! ke rura drenaZowa PVC 9110
po bokach ( ) 05m | e — e kruszywo 16-40 mm
0,5m - piasek
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

«——— wentylacja wysoka g110

skrzymka sterujaca
rura kanalizacja

/ rura drenazowa @110 1 T

"/ »i=1-1,5%

mini5m | min. 1,5 m | kominek
¢ , wentylacyjny
[ studzienka rozdzelcza va/vv\'\’\w\,\,
biclogiczna poziom wad gruntowych
oczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

S AT 7 e

04-1.2m | -grunt rodzimy
'Sposéb uloZenia rury drenazowej i t — geowléklina
:;yc;g?:liwe Y e - rura drenazowa PVC 0110
po bokach ( ) 0.5m ' — kruszywo 16-40 mm

-

0,5m | - piasek
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZN EJ OCZYSZCZAL

biclogiczna

| p— wentylacja wyscka @110

skrzynka sterujaca

!

oczyszezalnia

sciekdw

rura kanalizacja

rura drenazowa @110

kruszywo 16-40 mm

NI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

./ >i=1-15%

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-1,2m

Sposéb utozenia rury drenazowej

wyciecia

po bokach

szczelinowe ™= ?:( —

)

05m |

grunt rodzimy

t -«". L
0,1m
I

05 m

=

- geowléklina
————— rura drenazowa PVC 01 10

————— kruszywo [6-40 mm

o plasek

0,6 m

i wentylacyjny
studzienka rozdzielcza W

poziom wdd gruntowych

L Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topolka

)

Inwestor : Gmina Topélka, T, opolka 22, 87-875 Topélka
USLUGI L | N uprawnier | Data Podpis
PROJEKTOWE I
GEODEZYJNE
Projekt Budowlany Styputkowski , : Marek ABIT-VII-7342-
Marek Projektowat: Sovpedhonaid 3/00 05.2016
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz
Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw
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K Rura kenalizacy,

PE Rura PE
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eN Kabel energetyczny zalicznikowy

VoY
~

& -~
- = A0
o S e
D Budowa przydomowych biologicznych oczyszczaini Sciekdw na lterenie Gminy Topdlka
K
e Gmina Topdika , Topdlka 22, 87-875 Topdlka
1254 m = I Pk = B
~Tg3E ! Ustugi Projektowal Nr sprownied Dotz Podois
Projextowe
Marek Styputkowski
Sasonkowa 17

B7-880 Machnacz




SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacja wyscka @110

kruszywo 16-40 mm

>i=1

(SR

N

komingk

min.1,5m I
v . wentylacyjny
[ studzienka rozdzelcza W
biologiczna poziom wéd gruntowych
oczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0.4-1.2m - grunt rodzimy
Sposéb ulozenia rury drenazowej a3 1 = e geowléklina
Wyciﬁ_c:l e S B ————— ruradrenazowa PVC Q110
szczelino R S | s
po bokach ( ) 0.5 moomemREe kruszywo 16-40 mm

05m [0

v

———— plasek

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekdw na terenie Gminy Topdlka *’
Inwestor : Gmina Topélka, T opdlka 22, 87-875 Topdlka
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICINEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| —— wentylacja wysoka 110

skrzymka sterujaca

rura Kanalizacja ;
/ rura drengzuwa g110 . w0 16-40 mm
min15m | min. 1,5 m | kominek
. , wentylacyjny
[ studsenla roadaelss S SN
biologiczna poziom wid gruntowych
oczyszezalnia
Sciekdw
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA
0,4-1,2 - - grunt rodzimy
Spos6b utozenia rury drenazowej o t Jw"nm ¢——— geowléklina
wycigcia B = dm i ﬁ:‘" - rura drenazowa PVC 01 10
szczelinowe ~=—4 . ) .
po bokach '( _ 0.5m { s - kruszywo 16-40 mm
05m L piasek
06m
Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekow na terenie Gminy Topdlka 1
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ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacy
Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| «—— wentylacja wysoka @110

kruszywo 16-40 mm

A/ si=1-1,5%

min. 1,5m min. 1,5 m ;Lonnnek
4 . wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza W
biclogiczna poziom wad gruntowych
aczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

-~ grunt rodzimy

0,412 m
Sposéb ulozenia rury drenazowej ik
wyciecia — 0.1 mk p
szczelinowe = .—~.(~-_ , ) :
po bokach 05m |
05m

- geowloklina
—— rura drenazowa PVC @110

— kruszywo [6-40 mm

—— piasek

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topdlka
Inwestor : Gmina Topdlka, Topdlka 22, 87-875 T. opolka
USLEUGI Nr. uprawnien Data Podpis
PROJEKTOWE I
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Projekt Budowlany Styputkowski . . Marek ABIT-VII-7342-
Marek Projektowat: Stplkanil 3/99 05.2016
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacz
Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

j| «———— wentylacja wyscka @110

skrzynka sterujaca
| rura kanalizacja .
rura drenazowa @110 lrnseywo 16-40-mm
' / T =TT

= |

min. 1,5 m min. 1,5 m ‘ kominek
v | wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza T
biclogiczna poziom wdd gruntowych
oczyszezalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-1,2m “ grunt rodzimy
‘S?oséb uloZenia rury drenazowej i m: ——— geowlbklina
wzyc;flci:; 33 T 0 rura drenazowa PVC 0110
s = ’
po bokach ( ) 0.5m B
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Branza Sanitarna Nazwa rysunku : Biologiczna Oczyszczalnia Sciekow
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZN EJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| ——— wentylacja wyscka @110

skrzymka sterujaca
l ~

rura kanalizacja rura drenazowa @110

/ » kruszywo 16-40 mm

/ [ min15m | min. 1,5 m | kominek
! , wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza W%M
biclegiczna poziom wéd gruntowych
oczyszczalnia

sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ W ARSTWE ROZSACZAJACA

0.4-1.2m < grunt rodzimy

Sposdb utozenia rury drenazowej
wyciecia

szczelinowe - _( )
po bokach o

&

———— geowtoklina A
- rura drenazowa PVC @110

" S kruszywo 16-40 mm

L Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka W

Inwestor : Gmina Topélka, T opdlka 22, 87-875 Topilka
USEUGI | Nr.uprawnier Data Podpis |
PROJEKTOWE I
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Marek Projektowat: Styputkowski 3/99 05.2016
ul. Sasankowa 17
87-880 Machnacy
Branza Sanitarna ‘ Nazwa rysunku :

Biologiczna Oczyszczalnia Sciekdw T
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Opis

ZB

Zbiornik oczyszczalni

Sr

Studzienka rozdzielajaca

Sk

Studzienka rewizyjna

PO

Pompownia Sciekdw oczyszczonych

Pompownia sciekdw surowych

Rura kanalizacyjna

Rura PE

Drenaz rozsaczajacy

Studnia chtonna

Kabel energetyczny zalicznikowy

Budowa przydemowych biologicznych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Topdlka

Gmina Topdlka , Topdlka 22, 87-875 Topdlka

Obiekt
Topdlka, dz. 162
Gmina Tepdike
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Data
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11.2016
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Instalacje sanitarne

Nazwa ryseniyy

Jednozbiornikowa oczyszczalnia sciekow
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICINE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRE

NAZEM ROZSACZAJACYM
| p— wentylacja wyscka @110
e skrzymka sterujaca
| rura kanalizacja rura drenazowa @110 vo 16-40 mm

Ry
; [ min. 1,5 m i min. 1,5 m : kominek
v , wentylacyjny
[ studzienka rozdzelcza ’W
biclogiczna poziom wéd gruntowych
oczyszezalnia

sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ W ARSTWE ROZSACZAJACA

04-1.2m < grunt rodzimy

Sposéb utozenia rury drenazowej
wyciecia

szezelinowe _( )
po bokach

- geowidklina
: rura drenazowa PVC 0110

2 I —kruszywo 16-40 mm

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszezalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka T
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Inwestor : Gmina Topélka, T. opdlka 22, 87-875 Topdlka
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e

Studnia chtonna
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| —— wentylacja wysoka @110

skrzynka sterujaca
| 4

rura kanalizacja =
rura dreng.zowa @110 ! 0 sk i

»i=1-15% /

7
min. 1,5 m % kominek
» wentylacyjny

[ min.1,5m |
MN-VM
studzienka rozdzielcza T e

poziom wdd gruntowych

biclogiczna
oczyszczalnia

sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-12m grunt rodzimy

- geowloklina
rura drenazowa PVC @110

+

Sposoh ulozenia rury drenazowej o 2o
0,1m pEEg

wyciecia o

szczelinowe = _)

po bokach o 0.5m | s — kruszywo 16-40 mm
0.6 m

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekdéw na terenie Gminy Topdlka

Inwestor : Gmina Topolka, Topdlka 22, 87-875 Topdlka
USLUGI Nr. uprawnien Data Podpis
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!

S S

A ab G|

/
L

0001 -1

MONDIOS DIUIDZOZSAZIO DMONIUIOIGZOUDI)

au)ups 3f20/oIsy)

opuosg

nounsls omzop

290UODH 088 -L8
/| DMOYUDSDS Jin

Auomopnq 1xe/oy

DjuORo000 WIYPo)S

7

(V1018703) v i

ONDgNvZS VNS

prm e

6759

90211 | 66/5~CrsL~IN-118v ysmoyndh)s yoIop sHoyndis youop T
oUlAzapoay | amopyelol 55 A
’ sidpog 0j0g uapumosdn Iy Jonojyefosy e .\.m:\wb\« Hod L9 2P oy QQ%E
oyjpdo] G/9-/§ 7 vypdos * vyjpdo] Uy ysoan
oxpdoy Auwg a1uia) ou moNaIs 1UpzozsAzo0 yoAuzobojorq yokmourophzid bmopng
7 K / 7 fof)souuy omzoy
| | N ,/ Ny
rge- | | igixz 4a
\ P

o

P

Amouzonpz Auzofjebious [2qo)

DULOIYD DIUPMS

Aoblpzobszoa zous.4(]

Jd 04Ny

pulfopzipupy pINY M

YoAMoINs MOX2108 DILUMOTLUOL] Gl

oA Uu0z925A220 MOYB108 DIUMOAWIO Od
DUAZIMEL DYUBIZPMG )S

DoD[DJRIZPZO4 DYUSIZPMS a5
JUIDZ22SAZ00 NILIOIGy a7




SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| «+——— wentylacja wyscka @110

skrzynka sterujaca

l rura kanalizacja —
rura drenazowa @110 lruszywo 16~40 mm

— ‘ = | - . / ; ] ra / :’i= 1_1,5% g

»

1 | . r4 .
min.15m | min. 1,5 m | kominek
v ) » wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza WW’\/\A\N\M/\/NM
biclogi poziom widd gruntowych
aczyszczalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-12m | = - grunt rodzimy
i Sp:::séb utozenia rury drenazowej ol m: s - geowléklina
w:gﬁ:::‘; e Ty - rura drenazowa PYCO110
SZCZE =~ |
po bokach ‘( {:) 03m | ——————kruszywo 16-40 mm

D e

06m

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topdlka
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKGW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacja wysoka 9110

skrzynka sterujaca rura kanalizacja kruszywo 16-40 mm

rura drenazowa @110
e >isl15%

i ‘ i 7
min.1.5m | min. 1,5 m | kominek

, - wentviacyjny
S
S studzienka rozdzielcza poziom wod gruntowych
blolog: . ] przepompownia
Sciekdw Sciekdw oczyszezonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0.4-1.2 m —ee e grunt rodzimy
‘S;:!oséb uloZenia rury drenazowej o m:: 22 — geowléklina
;vzyc;’eelg::)we — g B O —————— rura drenazowa PVC Q110
po bokach ( ) 0.5m | e kruszywo 16-40 mm
05m ——— piasek

.

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topdlka
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacja wysoka @110

skrzynka sterujaca
| 4

rura kanalizacja rura drenazowa @110

kruszywo 16-40 mm

/

S si=1-15%

min15m | min. 1,5 m | kominek
. | wentylacyjny
MN\AM
[ studzienka rozdzielza e
biclogiczna poziom wdd gruntowych
oczyszezalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

A e

0.4-1.2m < grunt redzimy
Spos6b utozenia rury drenazowej | ¥ 7 o el
. | p— -~ geowloklina
wyciecia 0.1 m, :3}% ﬁj o rura drenazowa PVC 0110

szezelinowe ™ _) .
po bokach 05m | &3 — kruszywo 16-40 mm

- plasek
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

wentylacja wysoka 8110

skrzymka sterujaca rura kanalizacja kruszywo 16-40 mm

|

rura drenazowa g110 ‘..."

o >i=1-1,5%

. wentylacyjny

S — e
A studzienka rozdzielcza poziom wéd gruntowych

biclogiczna przepompownia

2degk5:alnw Sciekéw oczyszczonych

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

0,4-12m ~— grunt rodzimy

.Sposdb uloZenia rury drenazowej ot F  geowlGkiina
R el TR ~—— rura drenazowa PVC 0110
po bokach ( ) .. 03m LB ———— kruszywo 16-40 mm

piasek

Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni Sciekéw na terenie Gminy Topélka
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biologiczna
aczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTW

0,4-1,2 m

Sposdb ulozenia rury drenazowej

rura kanalizacja

7"‘%

) , » wentylacyjny
[ studzienka rozdzielcza f\/\—”\/’\_,\/’\/_\/\"\\/\\/\’\/\/\.m

poziom wéd gruntewych

wyciecia 0.1mi

szezelinowe - ( ) i '
po hokach B 0.5m

rura drenazowa @110

kruszywo 16-40 mm

S%_ f

SRl w;___,.,\*’__‘_u_.fg;_é
min. 1,5 m | kominek

E, ROZSACZAJACA

grunt rodzimy

geowtoklina
rura drenazowa PYC 0} 10

kruszywo 16-40 mm
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLO GICINE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

rura kanalizacja rura drenazowa 61‘10

kruszywo 16-40 mm

L CEL1s% |

»
i

min. 1,5 m min. 1,5 m  kominek

i ., wentylacyjny
[ studzienka rozdzieloss S NSNS

biclegiczaa poziom wéd gruntowych
gczyszezalnia
Sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-1.2m « grunt rodzimy

Sposéb ulozenia rury drenazowej i . - geowléklina

veiec: : 01m ; e

W y;u‘]‘ctd ) ! rura drenaZowa PVC 0110
szczelinowe - -

po bokach ( | ) 0.5m

kruszywo 16-40 mm
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SCHEMAT PRZYDOMOWE] BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z DRENAZEM ROZSACZAJACYM

| — wentylacja wyscka p110

skrzynka sterujaca

|

rura kanalizacja

rura drenazewa @110

kruszywo 16-40 mm

_, >i=1-15%

wentylacyjny

I shilaanit rosdisic W

poziem wdd gruntewych

[ min. 1,5 m min. 1,5 m kominek

biclogiczna
oczyszezalnia
sciekdw

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWE ROZSACZAJACA

04-1.2m . grunt redzimy
5905613 uleZenia rury drenazowej 88 geowloklina
wycigcia sl - rura drenazowa PVC O1 10
szczelinowe " —f )
pa bokach ( _ 0.5m i kruszywo 16-40 mm
0.5m ] . piasek
0.6 m
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